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Parede Corta Fogo em Drywall
Espessura total 108mm
Montante 48mm

Distdncia entre montantes 600
4CH 15 RF

PLANTA PREDIO T - TERREO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER REVISADAS, QDFL,

CABEAMENTO, TOMADAS , INTERRUPTORES E ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA.

2. O SISTEMA DE PARA RAIOS (SPDA) DEVERA SER REVISADO E ATUALIZADO
PARA ATENDER A NOVA NORMA.

Prédio T
Qtide Equipamento
01 Extintor—Carga Ddgua — 2A
00 A Extintor—Carga de Espuma mecdnica 2—A : 10—B
00 A Extintor—Carga de Diéxido de Carbono (C02)-5-B:C
01 Extintor—Carga P6 BC — 20BC
00 A Extintor—Carga P6 ABC — 2—-A : 20BC
00 AJ E)étti)rgé?rro—d%c;rgo de Espuma mecdnica 2—A : 10-B
00 @ Hidrante Simples
06 | mmo RN amae eTIENe
00 | MO RTEEan s meroeneie
00 Fechadura (tipo porta corta Fogo)
00 Mudang¢a da abertura de porta
9n02 Parede Corta Fogo (Drywall)
Qtide Placa de Sinalizagdo de emergéncia
01 E“ > &l Saida de Emergéncia a direita
02 Sono de Emergéncia a esquerda
02 Sono de Emergéncia em frente
00 Escada de emergéncia a direita—desce
00 _,'ﬁJI E Escada de emergéncia a esquerda—desce
00 Escada de emergéncia a esquerda—sobe
02 I [1)'§ Safda de emergéncia
14 Orientagdo continuada de Safda de emergéncia
01 Mensagem escrita — M1
02 @ Sinalizagdo de Piso
02 n Extintor de Incéndio
00 ;i_ Extintor de Incéndio tipo carreta
01 A Cuidado Risco de Choque
03 Proibido fumar
00 Proibido utilizar @gua para apagar fogo
03 Proibido produzir chama
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SIMPLIFICADO

RESPONSAVEL TECNICO

Arquiteto: Orivaldo Predolin Janior

CAU: A105453-8

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
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Ocupagao:
Local:
Proprietario:
Resp. pelo uso:
Resp.Técnico:

Area do Terreno:

E1-ESCOLA EM GERAL

AV. PROFESSOR LUCIANO GUALBERTO, 1289
INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - UNIVERSIDADE DE SAOPAULO
Instituto de Energia e Ambiente da USP

ArgP Orivaldo Predolin Janior
52085,00 m?

Area Construida: 208,28 m?

Escala: INDICADA

Desenho: Junior Predolin
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